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für die Diagramme auf „detail“ klicken 



Johannes-Scharrer-Gymnasium, 19.06.18 

https://dashboard.edi-net.eu/p/o/stadt-nuernberg/bldg/34/detail 

Für Detailansicht den grauen Kasten 
an den linken und rechten Rändern 
zusammenschieben und über die 
Zeitschiene schieben. 
Oder mit dem Scrollrad der Maus 
direkt im Diagramm reinzoomen. 
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Johannes-Scharrer-Gymnasium, 25.06.18 

Grund für den Mehrverbrauch: defekte Gartenbewässerung. Ist jetzt repariert. 



Admin-Seite mit Anmeldung 



Übersicht der synchronisierten Zählwerke 
mit Sortiermöglichkeit nach letztem Dateneingang 



Ansicht der konfigurierten Zähler 
mit Sortiermöglichkeit tägliche / wöchentliche Performance 









Beispiel 



Sperberschule 

110 m³ Mehrverbrauch / Tag 

Grund: defektes Magnetventil 
an Urinalspülung; 



Annahme: Defekt wäre erst 
am Ende der Ferien 
aufgefallen. 
Vermiedener Schaden: ca. 
3.000 m³ = ca. 12.000 EUR 



Präsentation 








